
ИНСТРУКЦИЯ Вспомогательное устройство

•	 Перед	использованием	изделия	необходимо	внимательно	про-
честь	настоящую	инструкцию	и	точно	следовать	ей.	Монтаж	и	
обслуживание	данных	изделий	должны	осуществляться	квали-
фицированным	электротехническим	персоналом.

•	 Установку	 данного	 изделия	 следует	 выполнять	 только	 на	 со-
вместимые	типы	устройств.

•	 Перед	тем	как	приступить	к	монтажу,	подключению,	эксплуата-
ции,	техническому	обслуживанию	и	осмотру	устройства	необ-
ходимо	внимательно	ознакомиться	с	инструкциями	по	технике	
безопасности	и	следовать	их	указаниям	для	надлежащего	вы-
полнения	работ.

ТЕХНИКА	БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОСТЬ:	 Нарушение	 требований	 и	 правил,	 указан-
ных	 после	 данного	 обозначения,	 может	 привести	
к	смерти	и	серьезным	травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	 Нарушение	 требований	 и	 правил,	
указанных	после	данного	обозначения,	может	приве-
сти	к	легким	травмам	и	физическому	ущербу

1.	 Выключить	 находящийся	 выше	 по	 схеме	 автоматический	 вы-
ключатель	перед	установкой	или	обслуживанием	изделия,	что-
бы	исключить	возможность	поражения	электрическим	током	и	
ожога	в	случае	короткого	замыкания.

1.	 Перед	установкой	следует	обязательно	прочесть	руководство	
по	эксплуатации,	обеспечив	правильные	условия	выполнения	
работ.

2.	 Настоящее	руководство	следует	предоставить	сотруднику,	ко-
торый	будет	фактически	отвечать	за	эксплуатацию	и	техниче-
ское	обслуживание	данных	изделий.

З.	 Оказание	слишком	большого	давления	на	КРЮЧОК	может	при-
вести	к	его	поломке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ОПАСНОСТЬ

� FAL	 	 :	 (контакт	аварийной	сигнализации):	 указывает,	 что	электронный	тип	устройства	был	отключен	из-за	перегрузки	или	 короткого	
замыкания.
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TD160 TS250 TS630 TS800

R (левая)
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AX – 1 3 3
AL 1 1 – –
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T (правая)
T (Right)

AX 2 1 – –

AL – – 1 2

FAL – 1 1 1
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Снять ребра, используя плоскогубцы 
Remove ribs with plier  

Дополнительные контакты AX, AL
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Дополнительные контакты AX, AL

Провода	20-24	по	
стандарту	AWG		

Сечение	0,2-0,5	мм2

20-24	AWG	
0.2-0.5mm2

0,8	Нм	(8,2	кгс·см)			
0.8Nm	(8.2	kgf·cm)	
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